


Stadtwerke Scheinfeld

Wasserqualität des Trinkwassers Scheinfeld

Untersuchungslabor: Eurofins Institut Jäger GmbH, Tübingen

Die Grenzwerte entsprechen der am 14.12.2012 in Kraft getretenen Änderung der Trinkwasserverordnung

vom 21.05.2001

Scheinfeld  / Karl- Lax- Strasse 1, Bauhof                Stand: Dezember 2023

Anlage 1:  Mikrobiologische Untersuchung

Parameter Grenzwert Messwert

Koloniezahl (Anzahl/ml), 22 °C nach 48 h 100 0

Koloniezahl (Anzahl(ml), 36 °C nach 48 h 100 1

Coliforme Bakterien (Anzahl/100ml) 0 0

E.coli (Anzahl/100ml) 0 0

Enterokokken (Anzahl/100ml) 0 0

Anlage 2 :Physikalisch-chemische Parameter

Grenzwert Messwert

Parameter (mg/l) (mg/l)

Uran 0,01 0,0016

Selen 0,01 < 0,001

Organische Chlorverbindungen 0,01 0

Nitrat (NO3) 50 15

Chrom, gesamt 0,05 < 0,0011

Bor 1,0 0,06

Bromat 0,01 < 0,0025

Fluorid 1,5 < 0,15

Benzol 0,001 < 0,00025

Cyanid gesamt 0,05 < 0,005

Quecksilber 0,001 < 0,0001

Antimon 0,005 < 0,001

Arsen 0,01 0,001

Blei 0,01 < 0,001

Cadmium 0,003 < 0,0001

Kupfer 2 0,008

Nickel 0,02 0,001

Nitrit  (NO2) 0,5 < 0,01

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 0,0001 0

Strom w Wasser w Bäder w Wärme



Anlage 3: Kenngrößen und Grenzwerte zur Beurteilung der Beschaffenheit des Trinkwassers 

Sensorische Kenngrößen

Grenzwert Messwert

Parameter (mg/l) (mg/l)

Färbung, qualitativ bei PN farblos

Trübung 1,0 NTU 0,5

Geschmack  -

Geruch ohne

Aussehen klar

Physikalische Kenngrößen

Grenzwert Messwert

Parameter (mg/l) (mg/l)

Temperatur 25°C 16,5

pH - Wert 6,5-9,5 7,56

Leitfähigkeit 2790µS/cm bei 25°C 871

Grenzwerte für chemische Stoffe

Grenzwert Messwert

Parameter (mg/l) (mg/l)

Aluminium 0,2 0,008

Ammonium 0,5 < 0,06

Calcium 112

Chlorid 250 37

Eisen 0,2 0,007

Kalium 2,6

Magnesium 35,3

Mangan 0,05 < 0,001

Natrium 200 20,8

Vinylchlorid 0,0005 < 0,0005

Sulfat 250 160

Zusätzlich überwachte Parameter

Messwert

Parameter Einheit (mg/l)

Basenkapazität bis pH 8,2 (mmol/l) 0,309

Säurekapazität bis pH 4,3 (mmol/l) 5,7

Calcitlösekapazität/ Grenzwert 5 (mg/l) -35

Sauerstoff (mgO2/l) 9,4

Härte (°dH) 23,8

Spektraler Absorptionskoeffiezient (SAK) bei 254 nm 1/m < 0,1

Die Wasserhärte beträgt 23,8 °dH, dies entspricht einer Gesamthärte von 4,25 mmol/l. 

Angaben für die Waschmitteldosierung: 24,2 °dH = Härtebereich 3

Das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz unterscheidet 3 Härtebereiche. 

     Härtebereich weich:  weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter / entspricht unter 8,4 °dH

     Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter / entspricht 8,4 - 14°dH

     Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter / entspricht mehr als 14 °dH
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